
Bezprzewodowy czujnik pokojowy / Bezprzewodowy czujnik pokojowy Clima
Temperatura w pomieszczeniu / bezprzewodowyczujnik temperatury iwilgotności pomieszczenia, w połączeniu z kontrolerem °CALEON Smart lub
kontrolerem °CALEONClima Smart.

Dane techniczne
Zasilanie 230V Rodzaj

zabezpieczenia
IP20

Zakres pomiaru 0 °C ... 60 °C / 0%... 100% Wymiary 80mm x80mm

Dokładność: +/- 1 °C / +/- 6% Konstrukcja
obudowy

plastikowa obudowa czysta biel

Rozdzielczość: 0,1 °C / 0,1% Metody instalacji Montażw podtynkowej puszce
elektrycznej

Montaż natynkowy
Zainstaluj czujnikw dogodnymmiejscu.

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki otoczenia. Należyunikaćbezpośredniego nasłonecznienia,
źródeł ciepła i zimna, na przykład grzejników i okien.

Montaż na obudowie natynkowej
Używającdołączonych śrub (3.0 x16) przymocuj ramkęmontażową (2) do puszki. Wykonaj połączenia elektryczne zgodnie
zopisem poniżej.

Połączenie elektryczne
Podłącz czujnik do zasilania 230V.
L=brązowy. N=niebieski

Wstaw element
Przytrzymaj ramkęmaskującą (1) na ramcemontażowej (2).Wyrównaj czujnik 55mm. (3) z ramkąmontażową iwciśnij
czujnik ażpołączy się z ramką.

Zapisz numer ID czujnika
Każdy czujnikma indywidualnynumer ID. Ten numer jest wymaganydo konfiguracji czujnika w kontrolerze smart.
Numer ID można znaleźćwewnątrz czujnika lub na dołączonej naklejce.

Uruchomienie
Przed podłączeniem bezprzewodowego czujnika pokojowego, zaleca się połączenie kontrolera °CALEON (Clima) Smart z lokalna sieciąWifi. Jeśli
połączenie nastąpiw odwrotnej kolejności, niektóre routerymogąwymagaćwykonania dodatkowych czynności konfiguracyjnych.

Czujnik jest połączony z kontrolerem °CALEON Smart / kontrolerem °CALEONClima Smart poprzez indywidualneWPS (WiFiProtected Setup). Integracja
czujników bezprzewodowych jest częścią Konfiguratora systemu.Ważne kroki podczas konfiguracji:

Potwierdź "Tak" aby
rozpocząćpołączenie
bezprzewodowe.

"Rozpocznij połączenie..."
sygnalizuje, że proces
połączeniamoże zostać
rozpoczęty.

Rozpocznij procespołączenia
poprzezpołożenie palca na
strefie dotykowej. Dioda
świeci się na biało.

Naciśnij i przytrzymaj strefę
dotykową czujnika ażdioda
zaświeci się na niebiesko.

Czujnik potwierdza
nawiązanie połączenia
poprzez zaświecenie zielonej
diody.
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Po nawiązaniu połączenia
czujnik jest pokazywanyna
Kontrolerze z jego typem,
numerem ID imierzonymi
wartościami.

Powtórz te czynności z
pozostałymi czujnikami.

Na następnym etapie
konfiguracji, czujniki
bezprzewodowe zostaną
przypisane do
poszczególnych
pomieszczeń.

Wybierz czujnik
bezprzewodowy jako czujnik
temperaturyw
pomieszczeniu. Czujnikmoże
zostać zidentyfikowanydzięki
adresowi ID pokazanemu na
wyświetlaczu i naklejce
znamionowej.

Jeśli używamyczujnika
bezprzewodowego typu
Clima, należywybrać to
urządzenie jako czujnik
wilgotnościw danym
pomieszczeniu.

Niezależnie od Konfiguratora, cały proces konfiguracjimożna przeprowadzić także zpoziomumenu:
Ekspert ->Ustawienia ->Urządzenia ->Dodaj urządzenia.

Załaduj ustawienia fabryczne / usuń czujnik z sieci.
Abyusunąć czujnik z kontrolera °CALEON (Clima) Smart lub zresetowaćczujnik do ustawień fabrycznych:

1. Naciśnij obszar dotykowyw górnym, prawym rogu czujnika domomentu zaświecenia się białej diody.
2. Ponownie naciśnij obszar dotykowyw górnym, prawym rogu czujnika domomentu zaświecenia się białej diody.
3. Naciśnij i przytrzymaj palecna obszarze dotykowymw górnym, prawym rogu czujnika. Po upływie 10 sekund dioda zaczniemrugaćna czerwono.

Przytrzymaj palecna czujniku domomentu ażdioda zaświeci się światłem ciągłym na czerwono.
4. Następnie, w menu kontrolera:

Ekspert >Ustawienia>Urządzenia >Czujnik bezprzewodowy>Usuń abyusunąć czujnik.

1. krótko zaświeca się na biało 2. krótko zaświeca się na biało 3. błyska na czerwono 4. świeci się na czerwono

Sygnalizacja diodowa
Dioda świeci na biało Dotyk został zarejestrowany
Dioda szybko błyska na czerwono Uwaga, czujnik zostanie zresetowanydo ustawień fabrycznych
Dioda świeci na czerwono Usunięcie czujnika / reset do ustawień fabrycznych zakończony sukcesem
Diodamruga na czerwono 3x Połączenie nieudane
Dioda świeci na zielono Połączenie udane
Dioda świeci na niebiesko Procespołączenia aktywny (urządzenia są łączone)
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