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Ekran (1), gelismis azi ve grafik özellikle-
riyle, kendi kendini anlatarak, kumanda 
ünitsinin kullanimini kolaylastirmaktadir.

Girisler (2 ve 3) tuslarina basilarak yapi-
lir,  menü içinde bulundugunuz yere göre 
islevleri degisir. „esc“ (2) butonu bir girisi 
iptal etmek, veya menu icerisinde alt 
menüden cikmak için kullanılır. 

Bazi fonksiyonlarda değer girildikten son-
ra „esc“ tusuna basilirsa, değerin kaydedil-
medigi ve kayit edilip edilmemesi sorulur. 

Diğer tuslarin (3) fonksiyonlari  menü 
içinde bulunulan yere göre degisiklik 
gösterir ve tusun hemen üstünde ekranda 
fonksiyon sem¬bolü gösterilir. En sagda-
ki tusun fonksiyonu genellikle secme ve 
onaylamadir.

Tuşların fonksiyonlarına örnekler:

+/-	 = Değerleri büyüt /küçült
▼/▲	 = menüde aşağı/yukarı
ja/nein	 = kabul et/reddet
bilgi 	 = ilave bilgi
geri 	 = Önceki ekrana
tamam 	 = Seçimi onayla
Onayla 	 = Değeri onayla

Pompa 
(devredeyse döner)

Vana 
(akis yönü siyah)

Kolektör

Depo / Boyler

Katı yakıt kazanı

Havuz

Sıcaklık sensörü

Termostat Açık / Kapalı

Uyari / Hata mesaji

Yeni bilgiler mevcut

Ekran sembolleri örnekleri:

Işletme
E.1. - Ekran ve Girişler
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Baslatma yardimi almdan devreye alma islemi yapmak isterseniz, sagidaki siralama ile 
parametreleri girebilirsiniz:
- Menü 10. Dil
- Menü 7.4  Saat-Gün
- Menü 7.1  Program seçimi
- Menü 5.  Ayarlar
- Menü 6.  Koruma fonksiyonlari
- Menü 7. Özel fonksiyonlar
Tüm ayarlar yapıldıktan sonra, işletme türü menüsü 4.2 altından „Manuel“ seçeneğini 
seçerek tüm röle ve sensör bağlantıların doğru olduğunu ve sistemin çalıştığını kontrol 
ediniz. Kontrol bittikten sonra tekrar „Otomatik“ moduna alınız.

E.2. - Başlatma yardımı

bir Açıklama yapmaktadır.
„esc“ butonuna basarak girdiğiniz bir önceki değere geri dönüp, hem ayarladığınız 
parametreyi kontrol edebilir, hemde isterseniz değiştirebilirsiniz. „esc“ butonuna 
peşpeşe basarak en başa, devreye alma asistanını başlatmak isteyip istemediğinizi 
soran kısıma dönebilir, isterseniz iptal edebilirsiniz. Son olarak menü 4.2 altından 
çalışma modunu „manuel“ seçerek çıkışlara bağlı olan elemanların ve sensörlerin 
doğru çalıştığından emin olunuz. Ondan sonra otomatik moda geçebilirsiniz.

Kumanda cihazı ilk açıldığında dil. saat ve 
tarih ayarlandıktan sonra ekrana cihazı 
ayarlamak için devreye alma asistanını 
başlatıp başlatmak istemeyeceğinizi 
soracaktır. Devreye alma asistanı 
istenirse iptal edilip menü altındaki özel 
fonksiyonlar seçeneğinden tekrar ekrana 
çağrılabilir. Devreye alma asistanı sizi 
temel ayarlar yapmanıza yardım ederek 
ekranda her parametreyle ilgili kısa, özet 

Parametrelendirme

Dikkat

Sonraki sayfalarda verilmiş olan parametre ve Açıklamaları iyice okuy-
unuz ve sizin sisteminize uygun uygulamaya ait ayarlarınızı girin.

Dikkat

Sonraki sayfalarda verilmiş olan parametrelerle ilgili detaylı Açıklamaları
inceleyiniz ve kullandığınız sistemle ilgili olanları ayarlayınız.

E.3. - Başlatma yardımı olmadan devreye alma
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E.4. - Menü sırası ve yapısı

Grafik gösterim ve özet modunda herhangi bir 
düğmeye basılmadığı takdirde 2 dakika sonra, 
veya ana menüde, „esc“ tuşuna basıldığında 
geçilir.

Grafik veya özet gösterim modunda herhangi bir 
tuşa basılması durumunda direkt
ana menüye girilir. Aşağıda verilen menü
başlıkları seçim için ekrana gelir:

Işletme

Anlık ölçüm değerleri ve Açıklamaları

Sistem çalışma saatleri ve fonksiyon 
bilgileri

Grafik gösterim veya özet modu

Otomatik, manuel modu veya sistem 
Kapalı

Sistem çalışması için gerekli parametreler

Aşırı ısınma, antifriz, soğutma, ve pompa 
sıkışma koruması

Program seçimi, Sensör reglaji (kalibrasy-
on), saat, ilave sensör, v.s.

Yanlışlıkla ayarların değiştirilmemesi için
menü kilidi

Bir hata meydana gelmesi durumunda 
kontrol yapılabilmesi için

Dil seçimi

1. Ölçüm değerleri

5. Ayarlar

3. Ekran modu

7. Özel Fonksiyonlar

9. Servis değerleri

2. Değerlendirmeler

6. Koruma fonksiyonları

4. işletme türü

8. Menü Kilidi

10. Dil
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Dikkat

„1. Ölçüm değerleri“ menüsü anlık olarak
ölçülen sıcaklık değerlerini gösterir.

„esc“ tuşuna basılarak veya „ölçüm 
değerlerinden çık“ seçeneği ile menüden
çıkılır.

„bilgi“ seçeneği seçildiğinde, ekrandaki
gösterilen değerle ilgili kısa bilgi verilir.

„özet“ veya „esc“ seçilirse, bilgi modundan
çıkılır.

Eğer ekranda ölçülen değer yerine „Hata“ yazısı çıkıyorsa, bu durum bozuk 
veya yanlış sensöre işaret etmektedir.
Eğer sensör kabloları çok uzun veya sensörler tam olarak yerine 
oturtulmamış ise, okunan değerlerle gerçek değerler arasında sapmalar 
meydana gelebilr. Bu durumda sapmalar için düzeltme yapılabilir. Detaylar 
için Sayfa 40 Bölüm 7.5. de verilen yönlendirmelere bakınız  “Sensör regla-
ji (kalibrasyon)“.
Hangi değerlerin ekranda gösterildiği, yapılan program seçimine, bağIi olan 
sensörlere ve sistem dizaynına bağlıdır.

Ölçüm değerleri
1. - Ölçüm değerleri
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2. - Değerlendirmeler

Dikkat

“2. Değerlendirmeler” sistem kontolü ve
uzun süreli sistem izlenmesi için kullanılır.

“esc” düğmesine basılarak veya 
“değerlendirmelerden çık” seçeneğini seçerek 
menüyü kapatabilirsiniz.

Değerlendirmeler

2.1. - Işletme süresi
Kumanda cihazına bağlı fonksiyonlarin (Pompa, Vana vs.) çalışma saatlerini gösterir; 
gün-ay-yıl formatında çalışma süreleri okunabilir.

Sistem bilgilerinin doğru analiz edilebilmesi için kumandanın saat 
ayarının doğru yapılmış olması önemlidir. Lütfen kumanda cihazının 
içindeki saatin elektrik kesintilerinde çalışmadığını ve durduğunu dikkate 
alınız. Elektrik kesintisinden sonra saat ayarı kontrol edilmelidir. Yanlış 
saat ayarı nedeniyle kayıt üzerine yazılabilir veya silinebilir. Üretici kay-
dedilen değerlerle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez!

Ortalama sıcaklık farkını gösterir.
2.2. - Ortalama ∆T

2.3. - Isı kazanımı
Sistemin toplam ısı miktarını gösterir. Bu fonksiyon Menü 7.7‘de ki „Isi sayımı“ Açık ise 
çalışır.

2.4. - Grafi k özeti
Bu seçenek 2.1-2.3 arasında verilen verilerin bar grafi ği olarak özetini gösterir. 
Karşılaştırma yapılabilmesi için günlük-haftalık-aylık ve yıllık özet görülebilir. Soldaki iki 
tuş ile kayıtlar arasında gezinilebilir.

2.5. - Mesajlar

ilgili kayıtları silmek ve resetlemek için. ‚Tüm değerlendirmeler“ seçenegi, mesajlar 
hariç tüm kayıtları siler.

2.6. - Yeniden başlat/sil

Meydana gelen son 20 hata veya sıradışı olayı saat ve tarih olarak gösterir.
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„3. Ekran modu“ Menüsünden, normal 
çalışma esnasında, kumanda cihazının 
ekran görüntüsü için özelleştirilir. iste-
nilen görüntü şekli seçildikten sonra 2 
dakika süreliğine herhangi bir düğmeye 
basılmazsa, seçilen görünüm ekrana gelir. 
„esc“ düğmesine basılması veya „Ekran 
modundan çık“ seçeneği ile menüden 
Çıkılır.

Ekran modu
3. - Ekran modu

3.1. - Grafi k

Grafi k modunda, seçilmiş olan hidrolik devre varyasyonu, çalışma durumu ve sensör-
lerin okuduğu anlık değerler gösterilir.

3.2. - Özet

Özet modunda, ölçülen anlık sensör değerleri ve ekipmanları çalışma durumları yazılı
olarak ekranda gösterilir.

3.3. - Değışken

Değişken modu seçilirse, her 5 saniyede bir ekran Grafi k modundan Özet, Özet mod-
undan grafi k gösterim moduna değişir.

3.4. - Enerji tasarruf modu

Enerji tasarruf modunda 2 dakika sonrasinda ekran aydinlatmasi kapatilir. 
Fabrika ayarı Enerji tasarruf Modu: Kapalı

Dikkat

Bir mesaj gelmesi halinde mesaj okununcaya kadar ekran aydinlatmasi Açık 
kalir, otomatik kapanmaz.
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4. - Işletme türü
„4. işletme türü“ menüsünden kumanda 
cihazı, otomatik, manuel veya Kapalı mo-
duna alınabilir.

„esc“ butonuna basılması veya „“işletme
türünden çık“ seçeneği ile çıkılabilir.

Kumanda cihazının normalde çalışması gereken moddur. Sadece Otomatik modunda
parametrelerden yapılan ayarlara ve sensörlerden ölçülen sıcaklık değerine göre cihaz
çalışması sağlanır! Elektrik kesintisi oluşursa, kumanda cihazı en son hangi işletme
modundaysa, o modda çalışmaya başlar.

4.1. - Otomatik

işletme türü

4.2. - Manuel

Ayarlanmış parametreler veya ölçülen sensör değerlerine bakılmaksızın, bir tuşa 
basılması ile röle çektirilerek bağlı herhangi bir cihaza yol verilir. Cihaz manuel modun-
da çalışıyorken ekranda, ölçülen sıcaklık değerleri gösterilir.

4.3. - Off

„Kapalı“ seçeneği aktif edilmişse, kumanda cihazının tüm fonksiyonları 
devredışı bırakılmıştır. Bunun sonucunda kollektör veya diğer sistem 
elemanlarında aşırı ısınma meydana gelebilir. Sensörler tarafından ölçü-
len değerler bilgi amacıyla ekranda gösterilmeye devam edilir.

Dikkat

Tehlike 

„Manuel“ işletme yapıldığında mevcut sıcaklıklar ve seçilmiş olan 
parametreler dikkate alınmaz. Kaynama ve sisteme ciddi hasar verme 
tehlikesi mevcuttur. „Manuel“ işletme modu sadece fonksiyon testleri 
yapacak uzman kişilerce ve yetkili servislerce devreye alma esnasında 
kullanılmalıdır!
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5.1 - Tmin S1

Sensör 1‘in okudugu değerde start 
Eger sensör 1‘de okunan sıcaklık bu değeri geçerse, diğer şartlar da saglanirsa, 
kumanda cihazı ilgili pumpa ve/veya valfi  calıştırır. Eger sensör 1‘de okunan değer, bu 
değerin 5 derece altina düşerse Pompa ve/veya valf durdurulur. 
Ayar aralığı : 0°C‘dan 99°C / fabrika ayarı : 20°C 

Dikkat

Katı yakıt kazanı min. 60°C ayarlanmalidir. Kazan üretici teknik özelli-
klerini de dikate aliniz.

5.4 - Tmax S2

Sensör 2‘nin okudugu değerde start 
Eger sensör 2‘de okunan sıcaklık bu değeri geçerse, diğer şartlar da saglanirsa, 
kumanda cihazı ilgili pompa ve/veya valfi  kapatir. Eger sensör 2‘de okunan değer, bu 
değerin 5 derece altina düserse pompa ve/veya valf açılır.
Ayar aralığı: Kapalı (Katı yakıt kazanı), 0°C‘ dan 99°C (kapanabilir termostat)
Fabrika ayarı: 60°C (Yüzme havuzu: 30° C)

Tehlike

Cok yüksek ayarlanan değerler haslanmaya veya sisteme zarar verebilir. 
Haslanmaya karsi önlem, son kullanici tarafi ndan alinmalidir.

5. - Ayarlar
Kumanda cihazının çalışması için gerekli
olan temel veriler „5. Ayarlar“ menüsüne
girilerek yapılır.

Dikkat

Buradan girilen değerler son 
kullanıcının alması gereken 
Emniyet-Dikkat önlemlerinin yerine 
geçmez!

„esc“ tuşuna basılması veya „Ayarlardan 
çıK“ seçeneği ile menüden çıkılır.

Ayarlar



27

5.20 - Tmax S1

Sensör 1 kapatma sıcaklığı: 
Eger sensör 1’de okunan sıcaklık bu değeri geçerse, diğer şartlar da saglanirsa, ku-
manda cihazı ilgili pompa ve/veya valfi  durdurur. Eger Sensör 1’de okunan değer, tek-
rar bu değerin altina düserse, diğer şartlar da saglanirsa, Pompa ve/veya valf calistirilir.
Ayar aralığı: 0°C’den 99°C‘ye
Fabrika ayarı: 80°C

5.8 - ∆T R1

Sensör 1 T-Set
Isıtma devresi = 1. değer < 2. değer, Soğutma devresi 1. değer > 2. değer.
Eger sensör 1’de ki değer ayarlanan 1. değerin altina düserse termostat devreye girer 
ve kumanda cihazı Röle üzerinden ısıtmayi kapatma sıcaklığına (2.değer) erisilinceye 
kadar acar.
Ayar aralığı
T-Set (acma) -20°C’den 99°C’ye / Fabrika ayarı: 50°C
T-Set (kapama) -20°C’den 99°C’ye / Fabrika ayarı: 60°C

Start/Stop Sıcaklık farki Röle R1 :
Eger sensörler arasindaki sıcaklık farki ΔT bu değeri geçerse, diğer şartlar da saglanirsa, 
Pompa ve/veya Valf calistirilir.
Eger sıcaklık ΔT Kapalı sıcaklığına düserse Pompa ve/veya Valf kapatilir (off).
Ayar aralığı: ΔT  3°C‘ den 50°C‘ye / ΔT  Kapalı 2°C’den -1°C’ye
Fabrika ayarı: ΔT 10°C / ΔT-Kapalı 3°C.

Dikkat

Sistem ve sensörlerin yerlesimine bağlı olarak ayarlanan değer cok 
küçük secilirse, verimsiz calisma veya pompa yüksek salt sayısına 
neden olabilir.

Dikkat

Sensör 2 devreye alındığında:
S1 = acma sensörü olarak, S2 = kapatma sensörü olarak çalışır

5.11 - T-Set (Termostat)

Ayarlar

Tehlike

Cok yüksek ayarlanan değerler haslanmaya veya sisteme zarar verebilir. 
Haslanmaya karsi önlem, son kullanici tarafi ndan alinmalidir.
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Termostat aktivasyon zamani 
Termostatin aktif olmasini istediginiz zaman aralığıni giriniz. Gün içinde termostatin devrede 
olacagi saatler secilebilir. Saatler Diğer günlere kopyalanabilir. Set edilen saatlerin disinda 
termostat fonksiyonu Kapalıdir. 
Ayar aralığı : 00:00‘dan 23:59’a /Fabrika ayarı: 06:00‘dan 22.00‘ye 

5.21 - Termostat periyotlari

5.22. - Tmax S3

Sensör 3 kapatma sıcaklığı: 
Eger sensör 3’de okunan sıcaklık bu değeri geçerse, diğer şartlar da saglanirsa, 
kumanda cihazı ilgili pompa ve/veya valfi  durdurur (kapatir). Eger Sensör 3’de okunan 
değer, tekrar bu değerin altina düserse, Diğer şartlar da saglanirsa, Pompa ve/veya 
valf calistirilir (açılır).
Ayar aralığı: 0°C’den 99°C‘ye
Fabrika ayarı: 60°C (S3’ün olmadigi  Varyasyon’da Kapalı)

Tehlike

Cok yüksek ayarlanan değerler haslanmaya veya sisteme zarar verebilir. 
Haslanmaya karsi önlem, son kullanici tarafi ndan alinmalidir.

Party Funktion (Sadece Termostat programında)

Parti fonksiyonu ile depo sıcaklığı referans değerine 
kadar yükseltilir (T-Set S1 Kapalı). 
Parti fonksiyonu ana menüde „esc“ tusuna 3 saniye 
süreyle basili tutulmasiyla aktif edilir. 
Parti modu aktif iken sistem deposu T-set değeri + 
histerezis sıcaklığına kadar termostat saat ayarıni 
dikkate almadan isitir. lstenen sicakliga ulasildiktan 
sonra otomatik olarak moddan cikilir

Ayarlar
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2 kademeli bir Antifriz programi aktif edilebilir. Birinci kademede, kumanda cihaz , ayar-
lardan „Don derece 1“ ayarına göre, kolektör sıcaklığı bu derecenin altina düstügünde, 
her saat basi pompayi 1 dakikaligina calıştırır. Eger kolektör sıcaklığı bu değerin de 
altina dusup „Don derece 2“ ayarınin altina düşerse, kumanda cihazı pompayi sürek-
li calıştırır. Eger kolektör sıcaklığı “Don derece 2” ayarınin 2 derece üstüne cikarsa, 
pompa tekrar durdurulur. 
Antifriz / Donma korumasi Ayar aralığı: Açık, Kapalı / Fabrika ayarı: Kapalı
Don derece 1 ayar aralığı: -25°C‘den 10°C‘ye veya Kapalı  / Fabrika ayarı: 7°C 
Don derece 2 ayar aralığı: -25°C‘den 8°C‘ye veya Kapalı  / Fabrika ayarı: 5°C 

“6. Koruma fonksiyonları” menüsü kullanılarak 
çeşitli koruma fonksiyonları ayarlanabilir.

“esc” tuşuna basılarak veya “koruma fonksiyo-
nundan çık” seçeneği ile çıkılır.

Koruma fonksiyonları
6. - Koruma fonksiyonları

Dikkat

Buradan girilen değerler son 
kullanıcının alması gereken emniy-
et önlemlerinin yerine geçmez!

Dikkat

Bu fonksiyon kollektör üzerinden enerji kaybına sebep olur! Içinde 
Antifriz olan sistemler için aktif edilmeyebilir. Diğer sistem elemanlarının 
işletme talimatlarını kontrol ediniz

Anti blokaj koruması aktive edilmişse, kumanda cihazı hergün saat 12.00’de röleyi çektirerek
5 saniyeliğine pompa veya valfi  çalıştırarak, sıkışarak bloke olmasını engeller.
Ayar araliğı R1: günlük, haftalık, kapalı / Fabrika ayan: kapalı
Ayar araliğı R2: günlük, haftalık, kapalı / Fabrika ayan: kapalı

6.1. - Antiblokaj koruması

6.2. - Antifriz (Sadece Solar programında)
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Koruma fonksiyonları
6.3. - Sistem koruması  

Öncelikli koruma
Sistem koruması kollektör pompasını kapatarak sistemi aşırı ısınmadan korur. Eğer ·‘Mec.
ka.Tac·‘ ayar değeri kollektörde aşılırsa, 60 saniye sonra pompa durdurulur. Kollektör 
sıcaklığı „Mec.ka.Tkapa“ sıcaklığının altına düştüğünde pompa tekrar çalıştırılır.
Sistem koruması ayar aralığı: Açık / Kapalı, Fabrika ayan: Açık
Mee.ka. Tae - ayar aralığı: 60 °C ‚den 150 °C‘ye/Fabrika ayan: 120 °C
Mee.ka. Tkapa - ayar aralığı: 50 °C‘den 5 °C eksik i Fabrika ayan: 115 °C

Dikkat

Sistem koruması devredeyse, kollektörde çok yüksek sıcaklıklar meydana ge-
lecektir, bunun neticesinde basınç artacaktır ve sisteminize zarar verebilecektir. 
Sistem imalatçısının uyarılarını dikkate alınız.

Tehlike
Havuz programında kolektör korumasi aktif degildir.

6.4. - Kollektör koruması
Kollektör koruması, kollektörü aşırı ısınmadan korur. Pompa çalıştırılarak, kollektörde biriken 
enerji depoya / boylere aktarılır. Eğer „KK Tac“ değeri kollektör sensöründe aşılırsa, pompa 
çalıştırılır ve sıcaklık kollektör sensöründe „KK Tkapa“ veya „KK Tmax Depo“ sıcaklığı 
aşılana kadar pompa çalıştırılmaya devam edilir.
Kolektör koruması ayar araliğı : Açık / Kapalı / Fabrika ayarı: Kapalı
KK Tac - ayar aralığı: 60 °C ‚den 150 °C‘yel Fabrika ayarı: 110 °C
KK Tkapa - ayar aralığı: 50 °C‘den 5 °C altma i Fabrika ayarı: 100 °C
KK Tmax Depo - ayar aralığı: 0° C ‚den 140 °C‘yel Fabrika ayarı: 90 °C

Tehlike 

Kollektör koruması aktifse, depo / boyler veya havuzun TmaxS2 
değerinin çok üstünde ısıtılmasına izin verilir (Bknz 5.2), bunun sonu-
cunda haslanma veya sistem hasarı tehlikesi meydana gelebilir.

6.5. -  Kol.-Alarm (Sadece Solar programında)
Eger kolektördeki Sıcaklık bu değeri asarsa, kolektör pompasi calistirilir ve ekranda bir 
uyari mesaj belirir. 
Kolektör korumasi ayar aralığı : Açık / Kapalı, Fabrika ayarı: Kapalı
Kolektör uyari ayar aralığı : 60°C‘den 299°C‘ye I Fabrika ayarı: 115°C
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Günes enerjisi (Solar) sistemi bulunan hidrolik devrelerde, soğutma fonksiyonu aktif 
edilirse, depo / boylerdeki fazla enerji kolektöre geri gönderilir. Bu fonksiyon sadece 
depo / boylerdeki Sıcaklık „Tnom geri soğutma“ değerinden yüksek, kolektör sıcaklığı 
ise depo / boyler sıcaklığından 20 °C düşük olursa devreye girer.
Geri soğutma ayar aralığı : Açık / Kapalı , Fabrika ayarı  : Kapalı 
Tnom Geri soğutma ayar aralığı : 0°C‘dan 99°C‘a kadar 
Fabrika ayarı: 70°C 

Dikkat

Bu fonksiyon sebebiyle kolektör üzerinden enerji kaybedilir! Geri 
soğutma ancak istisnai durumlarda kullanilmalidir.

6.6. - Geri soğutma (Sadece Termostat programında)

Dikkat
Havuz programında geri soğutma aktif degildir..

Koruma fonksiyonları
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Dikkat

Anti-Lejyoner fonksiyonunun fabrika ayarı Kapalıdir. 
Solar (Günes enerjisi) programında bu fonksiyon Sensör 2’nin aktif 
edildigi durumlarda kullanılır. Anti-Lejyoner fonksiyonunun her devreye 
girisinde ekranda fonksiyonun devrede oldugu bilgisi verilir
Termostat programında S1 kapatma sensörü olarak kullanılır, S1 ve 
S2’nin devrede oldugu programlarda iki sensöründe ayarlanan AL Tnom 
değerine ulaşması gerekir..

Tehlike

Anti Lejyoner fonksiyonu esnasinda boyler „Tmax S2“  sıcaklığınin üstüne 
çıkabilir, bu nedenden dolayı haslanma ve sisteme zarar verme ihtimali 
bulunmaktadir. 

Dikkat

Anti Lejyoner fonksiyonu, Lejyonellere karsi tam bir koruma saglama-
maktadir, bunun nedeni sistemin gerekli enerjiyi alip-alamayacaginin 
belli olmamasi ve hatlardaki su sıcaklığının kontrol edilememesinden 
kaynaklanmaktadır. Lejyoner bakterisine karsı  tam bir koruma saglaya-
bilmek için depoyu / boyleri gerekli sicakliga ulastirilip o sıcaklıkta tutuldu-
gundan, hatlarda ve boylerde sirkülasyon saglandigindan emin olunmali-
dir, ekstra bir enerji kaynagı  ve kontrol ünitesi mevcut olmalıdır.

6.7. -  Anti-Lejyoner
AL (Anti.Lejyoner) Fonksiyonu aktif edildiginde STDC kumanda cihazı belirli araliklar-
la (yeterli enerji oldugu varsayilarak) depo / boyleri daha yüksek olan “AL Tnom S2” 
Sıcaklığına cikarir. AL ısıtmasinin aktif olacagi zamanlari girmek için menüdeki AL-
Zaman ayarıni kullanınız. Sıcaklık AL Tnom S2’ye ulaştığında bu Sıcaklık AL Etkime 
süresi boyunca aynı düzeyde tutulur.
Bu basariyla tamamladiginda bu tarih Son AL ısıtması olarak kaydedilir.
AL Fonksiyon - Ayar aralığı: Açık / Kapalı, Fabrika ayarı: Kapalı
AL Tnom S2 (Termostat programında: S1 und S2) - Ayar aralığı: 60°C‘den bis 99°C’ye
Fabrika ayarı: 70°C 
AL Etkime süresi - Ayar aralığı: 1’den 60 Dakika’ya kadar, Fabrika ayarı: 15 Dakika
Son AL ısıtmasi (ayarlanamaz): En son AL ısıtmasi tarihini gösterir. 
AL-Zaman ayarı - Ayar aralığı: Pazartesi (Pt) - Pazar (Pzr) , Saat 0 – 24, 
Fabrika ayarı: Günlük 3-5 saat

Koruma fonksiyonları
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Dikkat

Versiyona bağlı olarak menü numaralari degisebilir.

Özel Fonksiyonlar

Menü „7. Özel Fonksiyonlaı“ basit ve ileri 
seviye fonksiyonlar için kullanılır.

„esc“ tuşuna basılması veya „Özel fonk-
siyonlardan çık“ seçeneği ile menüden 
çıkılır.

7. - Özel Fonksiyonlar

Dikkat

Saat ayarları dışında tüm aya-
rlar yetkili servis tarafından 
yapılmalıdır.

Sistem şemasına uygun hidrolik varyasyon buradan seçilir (B.7 Hidrolik varyasyonlar),
ilgili şematik gösterim „Bilgi“ tuşuna basılarak ekranda görülebilir.
Ayar aralığı: 1-9/ Fabrika ayarı: 1

7.1. - Program seçimi

Dikkat

Normalde Program seçimi devreye alma esnasında servis tarafından 
tek bir kez yapılır. Yanlış program seçimi öngörülemeyen hatalara yol 
açabilir.
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7.2.1. - Sinyal tipi

Devir sayısı pompa tipi bu menüden girilir. STDC Versiyonuna bağlı olarak asagidaki 
secenekler mümkündür:

STDC Versiyon 2 + 4:
Standart: 230VAC Çıkış R1 üzerinden dalga paketi metodu ile devir sayısı ayarı
Sadece standart pompalarla kullanınız! PWM / 0-10V Çıkış Kapalı.

STDC Versiyon 3 + 4:
0-10V: Özel pompalarin (mesela yüksek verimli pompalar) V1 Çıkışından 0-10V Sinyali 
ile kontrolü. Röle Çıkışı R1 (230VAC) gerilim sağlamasıiçin V1 Çıkış ile eşzamanlı açılır.

PWM: Özel pompalarin (mesela yüksek verimli pompalar) V1 Çıkışından PWM Sinyali 
ile kontrolü. Röle Çıkışı R1 (230VAC) gerilim sağlamasıiçin V1 Çıkış ile eşzamanlı açılır.

7.2.2. - Profil
Bu menüde önceden tanımlanmış Profil ayarları secilebilir veya manuel ayarlamaya 
gecilebilir. Önceden tanımlanmış Profil ayarlarını uygulamaya göre degistirmek de 
mümkündür.
Fabrika ayarı: Solar (Günes enerjisi)

7.2.3. - Sinyal sekli
Bu menüde pompa tipi secilir: Solar pompalar düşük giris sinyalinde düşük kapasite ile 
çalışırken, ısıtma sistemi pompalari tam tersine düşük giris sinyalinde yüksek kapasite 
ile çalışır (ters). Solar = Normal, Isıtma = Ters
Ayar aralığı: Normal, Ters / Fabrika ayarı: Normal

Bu menüde 0-10V veya PWM Pompalarının ayarları yapılabilir.
7.2. - Sinyal V1 (sadece STDC Versiyon 3 + 4)

Özel Fonksiyonlar



35

7.2.4. - PWM Kapalı
Pompa kapandiginda bu sinyal gönderilir, kablo hatasini gösteren pompalarda min. 
sinyal gönderilir
Ayar aralığı Solar - %0’dan %50‘ye, Fabrika ayarı; %0
Ayar aralığı Isıtma - %50’den %100‘e, Fabrika ayarı: 100%

7.2.5. - PWM Açık
Pompanin acilmasi ve min. devir sayısına ulaşması için bu sinyal gereklidir.
Ayar aralığı Solar - %0’dan %50‘ye, Fabrika ayarı: %10
Ayar aralığı Isıtma - %50’den %100‘e, Fabrika ayarı: 90%

7.2.6. - PWM max
Burada enerji tasarruf pompalarının en yüksek devir sayısınin maksimal frekansi girile-
bilir, mesela pompa tam calisma sirasinda ya da manuel operasyonda.
Ayar aralığı Solar - %50’dan %100‘e, Fabrika ayarı: %100
Ayar aralığı Isıtma - %0’dan %50‘ye, Fabrika ayarı: 0%

7.2.4 - 0-10V Kapalı
Pompa kapandiginda bu gerilim gönderilir, kablo hatasini gösteren pompalarda min. 
gerilim gönderilir.
Ayar aralığı Solar - 0,0 V’dan 5,0 V‘a, Fabrika ayarı: 1,0 V
Ayar aralığı Isıtma - 5,0 V’dan 0,0 V‘a, Fabrika ayarı: 4,0 V

7.2.5 - 0-10V Açık
Pompayi acmak için bu gerilim gereklidir.
Ayar aralığı Solar - 0,0 V’dan 5,0 V‘a, Fabrika ayarı: 1,0 V
Ayar aralığı Isıtma - 5,0 V’dan 10,0 V‘a, Fabrika ayarı: 9,0 V

7.2.6 - 0-10V Max
Burada enerji tasarruf pompalarının en yüksek devir sayısınin maksimal gerilim seviye-
si girilebilir, mesela pompa tam calisma sirasinda ya da manuel operasyonda.
Ayar aralığı Solar - 5,0 V’dan 10,0 V‘a, Fabrika ayarı: 10,0 V
Ayar aralığı Isıtma - 0,0 V’dan 5,0 V‘a, Fabrika ayarı: 0,0 V

PWM Sinyal tipi seçildiğinde:

0-10  V Sinyal tipi seçildiğinde:

Özel Fonksiyonlar
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7.2.7. -  Açık iken devir sayısı
Bu menüde gösterilen devir sayısınin hesaplama temelleri degistirilebilir. 
Mesela %30 girilirse:
PMW Açık / 0-10 V Açık modunda verilen Frekans / Gerilim için %30 değer gösterilir.
PWM Max / 0-10 V Max modunda verilen Frekans / Gerilim için %100 değer gösterilir. 
Aradaki değerler buna uygun olarak hesaplanir.
Ayar aralığı: %10’dan %90’a, Fabrika ayarı: %30

7.2.8. - Sinyali göster
Bu fonksiyon sinyalin grafi k ve metin bilgilerini gösterir.

Dikkat

Bu fonksiyon sistemin kumandasini, kontrolünü etkilemez sadece 
ekranda görüntülenen değerleri ayarlar.

7.2.8a  Pompa ayarları örnekleri

Max rpm

Devir sayisi

5-20% Stop
 0-5% kablo hatasi göstergesi 

25% Start
25-90% Kontrol aralığı

Min rpm

PWM signal (%)
 0 20% 25% 50% 100%

Stop

Start

5%

PWM kapali 5% - 20%

PWM açik >=25% PWM max <=90%

90%

Özel Fonksiyonlar
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7.2.8b  PWM ve 0-10V Teknik Bilgileri

PWM: %20‘den %100‘e, 1kHz
10K Ohm Yük için 
tasarlanmıştır

PWM Teknik Bilgileri:

0-10V Teknik Bilgiler:
0-10V:  2V‘dan 10V‘a (%20‘den %100‘e)
10K Ohm Yük için tasarlanmıştır.

10V = %100 Devir sayısı
5V = %50 Devir sayısı
2V = %20 Devir sayısı
0V = Kapalı

Özel Fonksiyonlar
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7.3.1. - Devir sayısı ayarı Modu (sadece STDC  2, 3 ve 4 Versiyonlarinda)
Asagidaki devir sayısı modlari arasindan seçim yapılabilir:
Kapalı: Devir sayısı ayarı Kapalı. Pompa tam devir sayısı ile açılır veya kapatilir.

Mod 1: Kumanda pompanin tam calismasindan sonra ayarlananan maksimal devir 
sayısına gecer.
Sensörler arasindaki (Kolektör, Depo / Boyler) ∆T Sıcaklık farki ayarlanan ∆T R1’in 
altındaysa devir sayısı azaltilir.
Sensörler arasindaki (Kolektör, Depo / Boyler) ∆T Sıcaklık farki ayarlanan ∆T R1’in 
üstündeyse devir sayısı artirilir.
Eger kumanda pompanin devir sayısıni en alt basamaga düsürürse ve sensörler 
arasindaki ∆T Sıcaklık farki = T∆ kapa ise pompa kapatilir.

Mod 2: Kumanda pompanin tam calismasindan sonra ayarlananan minimal devir 
sayısına gecer.
Sensörler arasindaki (Kolektör, Depo / Boyler) ∆T Sıcaklık farki ayarlanan ∆T R1’in 
üstündeyse devir sayısı artirilir.
Sensörler arasindaki (Kolektör, Depo / Boyler) ∆T Sıcaklık farki ayarlanan ∆T R1’in 
altındaysa devir sayısı azaltilir.
Eger kumanda pompanin devir sayısıni en alt basamaga düsürürse ve sensörler 
arasindaki ∆T Sıcaklık farki = T∆ kapa ise pompa kapatilir.

Mod 3: Kumanda pompanin tam calismasindan sonra ayarlananan minimal devir 
sayısına gecer.
Sensörde ölçülen Sıcaklık (Kolektör, Esanjörlü sistemlerde Röle 2) ayarlanacak olan 
Tset / Tnom değerinin üstündeyse devir sayısı artirilir.
Sensörde ölçülen Sıcaklık (Kolektör, Esanjörlü sistemlerde Röle 2) ayarlanacak olan 
Tset / Tnom değerinin atindaysa devir sayısı azaltilir.

Devir sayısı ayarı aktif edilirse STDC özel bir elektronik fonksiyon sayesinde pompalarin devir 
sayısınin sürece bagimli olarak degistirilmesine imkan verir.

7.3. -  Devir sayısı ayarı (sadece STDC  2, 3 ve 4 Versiyonlarinda)

Bu fonksiyon sadece uzman kisilerce ve yetkili servislerce devreye alinma-
lidir. Seçilen pompa ve pompa basamagina göre minimal devir sayısı cok 
düşük olmamalidir, aksi takdirde sistem zarar görebilir. Üretici tarafi nden ve-
rilen teknik bilgileri dikkate aliniz.Emin olunamayan durumlarda minimal devir 
sayısınin ve pompa basamaginin yüksek ayarlanmasi önerilir.

Dikkat

Özel Fonksiyonlar
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7.3.2. - Pompa tam calisma süresi
Bu süre boyunca pompa tam devir sayısı %100 ile çalışır. Bu sürenin sonunda pompa 
ayarlanan devir sayısı ile çalışır ve girilen moda gore minimal veya maksimal devir 
sayısına gecer.
Bu tam calisma fonksiyonu  0-10V Pompalarda kullanılamaz.
Ayar aralığı: 5 Saniye’den 600 Saniye’ye
Fabrika ayarı: 8 Saniye

7.3.3. - Kontrol süresi
Bu kontrol süresi ayarı ile Sıcaklık kaymalarını önlemek için devir sayısınin süreduru-
mu belirlenir.
Burada minimal devir sayısından maksimal devir sayısına gecisine kadar ki tam komp-
le akışın zaman aralığı verilir.
Ayar aralığı: 1 Dakika’dan 15 Dakika‘ya, Fabrika ayarı: 4 Dakika

Dikkat

Burada verilen yüzde % değerleri seçilen sisteme, pompaya ve pompa 
basamagina bağlı olarak az ya da cok farklı olabilir.
%100 verilebilecek en yüksek Frekans / Gerilim değeridir.

7.3.4. -  max. Devir sayısı
Burada pompanin maksimal devir sayısı girilir. Ayarlama sirasinda pompa verilen 
değerde çalışır ve debi ölçümü yapılabilir.
Ayar aralığı: %70’den %100’e, Fabrika ayarı: %100

Dikkat

Burada verilen yüzde %değerleri seçilen sisteme, pompaya ve pompa 
basamagina bağlı olarak az ya da cok farklı olabilir.
%100 verilebilecek en yüksek Frekans / Gerilim değeridir.

7.3.5. - min. Devir sayısı
Burada pompanin minimal devir sayısı girilir. Ayarlama sirasinda pompa verilen 
değerde çalışır ve debi ölçümü yapılabilir.
Ayar aralığı: %30’dan maksimal devir sayısı %-5’e, Fabrika ayarı: %50

7.3.6. - Nominal (Nom.) Değer
Bu değer Mod 3 için nominal değerdir (Sayfa 38, Bkz. 7.3.1 – Devir sayısı Modu STDC 
Versiyonlari 2,3 ve 4). Sensördeki değer bu değerin altina düserse devir sayısı azaltilir, 
üstüne cikarsa devir sayısı artirilir.
Ayar aralığı: 0°C’dan 90°C’a kadar, Fabrika ayarı: 60°C

Özel Fonksiyonlar
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Sistem verilerinin dogru analiz edilebilmesi için kumanda cihazı üzerin-
den saat ve tarihin dogru ayarlanmis olmasi önemlidir.Elektrik kesilmesi 
durumunda yaklasik 24 saat boyunca saat çalışır ve yeniden ayarlanir.  Dikkat

Bu menü, saat ve günü ayarlamak için kullanılır.
7.4. -  Saat & Gün

Özel Fonksiyonlar

Sensörler tarafından okunan değerlerde sapmalar var ise, bu menüden kalibrasyon
yapılabilir. Eğer çekilen kablolar çok uzun ve sensörler yerlerine tam oturmazsa böyle
bir durum meydana gelebilir. 0.5°C lık adımlarla düzeltme yapılabilir.
Reglaj S1...S3 ayar aralığı: -100 ‚den +100 ‚e(-50°C‘den +50°C arası ayarlanabilir)
Fabrika ayarı : O

7.5. - Sensör reglajı (kalibrasyon)

Dikkat

Ayarlar sadece ilk devreye alma esnasında servis tarafından ayarlanır. 
Yanlış ayar ve ölçümler sistemde öngörülemeyen hatalara sebep vere-
bilir.

Devreye alma asistanı, ilk devreye alma esnasında temel ayarların yapılması ve sistem 
seçimine yardımcı olmak için kullanılır. Ayarlanacak her parametre için ekranda kısa 
bir Açıklama bulunur.
„esc“ tuşu sizi ayarlanan bir önceki değere geri alarak, gerekirse düzeltme yapmanıza, 
olanak tanır. „esc“ tuşuna birden fazla kez basılması durumunda seçim moduna geriye 
taşır ve isterseniz devreye alma asistanını kapatabilirsiniz. (bknz. E.2).

7.6. - Devreye Alma

Dikkat

Sadece servis tarafından devreye alma esnasında kullanılmalıdır! Bu 
kılavuzdaki her bir parametre için verilen Açıklamaları okuyunuz, ve 
sisteminiz için gerekli olan en uygun değerleri giriniz.

Girilen tüm değerler silinebilir, ancak bu durumda tüm ayarlar fabrika ayarına döne-
cektir.

7.7. - Fabrika Ayarları

Dikkat

Tüm parametreler, analizler v.s. geri döndürülemeyecek şekilde 
kaybolacaktır. Tüm parametrelerin yeni baştan girilmesi gerekecektir.
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7.8. - Isi miktarı sayımı
Bu menüde basit isi miktarı sayımı yapılabilir.
Burada Glikol türü(Antifriz sıvı), miktarı ve sistem debisi ile ilgili ek bilgilere ihtiyac vardir.
Ek olarak Reglaj ∆T Ayarı üzerinden isi miktarı sayımı için bir düzeltme değeri verilebilir.
Isi miktarı sayımı için Kolektör ve Depo / Boyler Sıcaklıklari temel olarak alindigi için, seçilen 
sisteme göre ölçülen Kolektör sıcaklığı ile sistem gidis sıcaklığı arasinda fark olabilir. Aynı se-
kilde Depo / Boyler sıcaklığı ile sistem geri dönüs sıcaklığı arasinda da fark olabilir. Bu farklar 
Reglaj ∆T Ayarı üzerinden düzeltilebilir.
Kolektör sıcaklığı 40°C, sistem gidis sıcaklığı 39°C, Depo / Boyler sıcaklığı 30°C, sistem geri 
dönüs sıcaklığı 31°C ise ayar değeri %-20’dir. (Gösterilen ∆T 10K, gercek ∆T 8K => %-20 
Düzeltme değeri)
Isi miktarı sayımı: Açık / Kapalı,  Fabrika ayarı: Kapalı
Glikol türü ayar aralığı: Ethylen, Propylen, Fabrika ayarı: Propylen
Glikol miktarı ayar aralığı: %0‘dan (=Wasser) %60’a kadar, Fabrika ayarı: %0
Debi ayar aralığı: 0 l/min…100 l/min, Fabrika ayarı: 5 l/min
Reglaj ∆T ayar aralığı: %-50‘den %+50‘ye, Fabrika ayarı %0

Dikkat

Gösterilen isi miktarı değerleri sadece sistem kontrolü için yardımcı 
olabilecek değerlerdir.

Özel Fonksiyonlar

(sadece Solar programında) 
Bazı güneş enerjisi sistemlerinde, özellikle vakum tüplü kollektörlerde, kollektörden 
ölçülen değer çok yavaş okunmaktadır, genellikle sensör en sıcak noktada değildir. 
Başlatma yardımı aktif edildiğinde aşağıdaki işlemler kumanda cihazı tarafından 
yapılmaktadır: 
Eğer kollektör sensörü tarafından okunan değer „Artış“ parametresi olarak girilen 
değeri 1 dakika içerisinde sağlamazsa, kollektör pompası „Yıkama süresi“ paramet-
resinde girilen süre kadar çalıştırılarak, sensöre sıcak suyun gelmesi sağlanır. Eğer 
bu durumda dahi sistem devreye girecek sıcaklık farkını yakalayamazsa, başlatma 
yardımı fonksiyonu 5 dakikalığına kilitlenerek sistem bekletilir. 
Başlatma yardımı ayar aralığı: Açık, Kapalı / Fabrika ayarı: Kapalı
Yıkama süresi ayar aralığı : 2 ... 30 saniye / Fabrika ayarı 5 saniye.
Artış ayar araliğı : 1°C. ... 10°C/ Fabrika ayarı: 3°C/min.

7.9. - Başlatma yardımı

Dikkat

Bu fonksiyon sadece servis tarafından ölçülen değerler kontrol edilerek
aktif edilmelidir. Kollektör üreticisinin uyarıları dikkate alınmalıdır.

Bu fonksiyon seçildiğinde kumanda cihazı otomatik olarak zamani geldiginde yaz 
veya kış saatine gecer.
Ayar aralığı: Açık / Kapalı, Fabrika ayarı: Açık

7.10. - Yaz saati
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Aşağıdaki menüler bu kilitlemeden etkilenmemektedir, ve gerekli görülmesi durumunda
içlerindeki parametreler değiştirilebilir:

1.	 Ölçüm değerleri
2.	 Değerlendirmeler 
3.	 Ekran Modu
7.4.	 Saat-Gün
8.	 Menü kilidi
9.	 Servis değerleri (Fabrika ayarı)
10.	 Dil

Diğer menüleri kilitlemek için „Menü kilidi Açık“ seçiniz.
Menüleri açmak için „Menü kilidi Kapalı“ seçiniz.
Ayar aralığı: Açık, Kapalı / Fabrika ayarı: Kapalı

Menü Kilidi

Menu „8. Menü Kilidi“ hatalı paramet-
re ayarlarının yapılmasını önlemek için 
menüyü kilitleme fonksiyonudur.

„esc“ tuşuna basılması veya „menü kilidin-
den Çık“ seçeneği ile menüden çıkılır.

8. - Menü Kilidi
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„9. Servis değerleri“ menüsüyle, servis 
veya imalatçıdan bir hata durumunda 
yardım veya yorum alınabilir.

Menüden çıkmak için istenen bir anda 
„esc“ tuşuna basılabilir.

Servis değerleri
9. - Servis değerleri

Dikkat

Meydana gelen hataları 
zamanında aşağıdaki tabloya 
giriniz ..
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10. - Dil
„10. Dil“ Menüsü kumanda cihazı dilinin
değiştirilmesi için kullanılır. ilk çalıştırma 
esnasında kumanda cihazı tarafından dilin 
ayarlanması istenir.
Dil seçeneği kumanda cihazının versi-
yonuna göre değişiklik gösterebilir. Her 
model kumanda cihazında bulunmayabilir.

Dil
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Olası hata mesajları Servis için Açıklamalar:

Sensör x arıza         -------------------> Sensör, sensör kablosu veya kumanda cihazı
sensör bağlantı noktasında bir sorun var.
(Sayfa 5, bknz. direnç değeri tablosu)

Kolektör alarmı       -------------------> Kollektör sıcaklığı Sayfa 30, menü 6.5 altında girilen 
değerin üstüne çıkmıştır.

Sürekli acma kapama  -------------> Solar Pompa 5 Dakika içinde 6 defadan fazla 
açılmıştır.

Restart                    -------------------> Herhangi bir enerji kesintisinden sonra tarih ve saatin 
kontrol edilmesi ve gerekirse yeniden ayarlanması 
için bu uyarı, ekranda otomatik olarak çıkar.

uyarı sembolü

Z.1. Hatalar ve hata mesajları

Hatalar

Kumanda cihazı bir hata tespit ederse. 
kırmızı uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar 
ve ekranda uyarı sembölü belirir. Eğer 
hata son bulursa, uyarı sembolü bilgi 
sembolüne dönüşür, kırmızı ışık ise artık 
yanıp sönmez. Hata hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için uyarı veya bilgi sembolü 
altındaki tuşa basınız.

Tehlike 

Sorunu kendi başınıza çöz-
meye kalkmayınız. Hata 
durumunda yetkili servise 
başvurunuz!
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Kumanda cihazına enerji verdiğiniz halde cihaz çalışmıyor veya ekranında herhangi 
birşey çıkmıyorsa, cihaz içerisindeki sigorta atık olabilir. Bu durumda, C kısmı altında 
tarif edildiği üzere cihazı açınız ve eski sigortayı sökerek kontrol ediniz. Atık sigortayı 
yenisi ile değiştirin, sigorta atmasına neden olan harici cihazı tespit edin (ör. pompa) ve 
değiştirin. Kumanda cihazını devreye alın ve cihaz çıkışlarının fonksiyonlarını bölüm 4.2 
altında Açıklandığı üzere manuel modda kontrol ediniz.

Z.2.1

Sigorta

Hatalar

Tehlike 

Tehlike 

Onarım ve bakımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Ku-
manda cihazı üzerinde çalışmadan önce, enerjisini kesin, tekrar enerji 
verilmemesi için önlem alınız! Enerjinin kesildiğinden emin olunuz!

Sadece cihazla birlikte verilen yedek sigortayı veya aynı özelliklere sa-
hip T2A 250 V sigorta kullanınız.

Z.2  Sigortanın değiştirilmesi
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Bakımda yapılacaklar:

- Tarih ve saati kontrol ediniz (Sayfa 40, Bkz „7.4. - Saat -Tarih“)
- Kaydedilmis değerlerinin olabilirligini kontrol ediniz (Sayfa 23)
- Mesajlari / Hatalari kontrol ediniz (Sayfa 23)
- Okunan sensör değerlerinin olabilirligini kontrol ediniz (Sayfa 22)
- Manuel modda cihaz Çıkışlarini kontrol ediniz (Sayfa 25)
- Mümkünse parametreleri optimize ediniz.

Bakım
Z.3  Bakım

Dikkat

ısıtma sisteminize yıllık bakım yaptırdığınız esnada, kumanda cihazının tüm 
fonksiyonlarını yetkili servise kontrol ettirip, gerekli görülmesi durumunda 
ayarları optimize ettiriniz.

Max.  Maksimal, azami
Min.  Minimal, asgari
yak.  Yaklasik
Anti-Blo. Anti-Blokaj korumasi
AL  Anti-Lejyoner
ara.  arasinda
kapa.  kapamak
kaz.  kazani
dön.  dönüs
basla.  baslatmak
Kont.  Kontrol
sog.  sogutma
Sek.  Sekonder
S  Sensör
R  Röle
cal.  calisma

Kisaltmalar

böl.  bölge
fonks.  fonksiyon
sist.  sistem
ene.tas.  enerji tasarruf
is.  isletme
mec.  mecburi
Dev. say. Devir sayisi
Isi.  Isitma
GDönüs Geri Dönüs
K.  Kolektör
Gün.  Günlük
ca.sa.  calisma saatleri
sic.  sicakligi
Kor.  Koruma
Sol.  Solar (Günes enerjisi)
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Notlar:
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Her ne kadar bu kılavuzdaki bilgiler büyük bir dikkatle hazırlanmış olsa da, hatalı veya 
eksik bilgilerin olabilme ihtimali gözardı edilemez. Verilen bilgiler temel bilgiler olup, 
bilgi ve teknik özeliklerde değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır.

Ayarlanan Hidrolik Varyasyon	 :

Devreye alma Tarihi		  :

Devreye Alan			   :

Üretici firma:
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SO

R
EL

Yetkili Servisiniz:

SOREL GmbH Mikroelektronik
Remestr. 12
D - 58300 Wetter
Tel.	 +49 (0)2335 682 77 0 
Fax	 +49 (0)2335 682 77 10
www.sorel.de  info@sorel.de


