
Istruzioni per l’installazione e l’utilizzo

°CALEON Clima Smart Room Controller

Leggere attentamente prima del montaggio, della programmazione e della messa in funzione
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Dichiarazione di conformità CE

Contrassegnando la centralina con ilmarchioCE il produttoredichiara che la °CALEONClima Smart è conformealle seguenti direttive di sicurezza:

l Direttiva CEbassovoltaggioEU 2014/35/EU

l EUDirettiva CE compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU

è conforme. La conformità è stata verificata e la documentazione corrispondenteunitamentealla dichiarazionedi conformità CE sonoarchiviate
presso il produttore.

Istruzioni generali

Leggere attentamente!
Lepresenti istruzioniper l’installazionee l’utilizzocontengono istruzionibasee informazioni importanti riguardanti la sicurezza, l’installazione, la
messa in funzione, la manutenzionee l’utilizzoottimaledell’unità. Pertanto il tecnicodell’installazione/il personaleaddettoe l’operatoredel sistema
sono tenuti a leggere
e comprendere completamente le presenti istruzioniprima dell’installazione, dell'avviamentoedell'utilizzodell’unità.

Quest’unità èun termostatoambiente RoomController elettricoautomatico Installare la centralina solo inareeasciutte enelle condizioniambientali
descritte nelle “Specifiche tecniche”.

Rispettare inoltre le normeantinfortunistiche vigenti, le disposizionidell'Associazioneper l'elettrotecnica, la rete elettrica locale, le normeDIN-EN
applicabili e le istruzioniper l'installazionee l'usodei componenti di sistema aggiuntivi. L’installazione, il collegamentoelettrico, l'avviamentoe la
manutenzionedell’unità devonoessere effettuati soloda tecnici abilitati.
Per gli utenti: accertarsi che il personale addetto fornisca informazioni dettagliate sul funzionamento della centralina. Tenere sempre
questa documentazione vicino alla centralina.

Il produttore nonsiassumealcuna responsabilità per danni causati dall’uso improprioodalmancato rispettodelpresentemanuale.

Modifiche all’unità

l Modifiche, aggiunte oconversionidi unità nonsonopermesse senza autorizzazione scritta delproduttore.

l Analogamente, èproibito installare componenti aggiuntivi chenonsianostati testati con l’unità.

l Sediventasseevidente l’impossibilità di operare in sicurezza l’unità, per esempioa causa didanniall’involucro, spegnere

immediatamente la centralina.

l Eventuali parti oaccessori dell’unità chenonsiano inperfette condizionidevonoessere sostituiti immediatamente.

l Utilizzare esclusivamenteparti di ricambioeaccessori originali delproduttore.

l I contrassegnidi fabbrica presenti sull’unità nonpossonoesserealterati, rimossi o resi illeggibili.

l Solo le impostazionidescritte nelle presenti istruzionipossonoessere effettuate sulla centralina.

Modificheall’unità possonocompromettere la sicurezza e il funzionamentodell’unità o l’interosistema.

Garanzia e responsabilità

La centralina è stata prodotta e collaudata conformementea requisiti di alta qualità edi sicurezza. La garanzia e la responsabilità non
comprendono, tuttavia, eventuali lesionia personeodannimateriali attribuibili a una opiùdelle seguenti condizioni:

l Mancata osservanza delle istruzionidi installazioneeoperative.

l Installazione,messa in funzione,manutenzionee funzionamentoerrati.

l Riparazioni effettuate inmodoerrato.

l Modifiche strutturali all’unità nonautorizzate.

l Usodeldispositivoper scopidiversi da quelloprevisto.

l Funzionamentooltre oaldi sottodei valori limite elencati nella sezione “Specifiche”.

l Causedi forzamaggiore.

Smaltimento e inquinanti

La centralina è conformealla direttiva europea RoHS 2011/65/EU che riguarda le restrizioni relativeall’utilizzodialcune sostanzenegli apparecchi
elettrici ed elettronici.

Innessuncaso il dispositivodeveessere smaltito con inormali rifiuti domestici. Smaltire l’unità solo inpunti di raccolta appropriati
o consegnarla al venditore oproduttore.

3



DESCRIZIONE °CALEON CLIMA SMART

Specifiche tecniche

2parti, inplastica ABS
75mmx 95mmx 19mm
Parteanteriore in vetro

Pannello touchcapacitivo
Display a colori con240x320dots
Diagonale 7 cm

Guida utente intuitiva

Deutsch
English
Español

Italiano
Français
Português

Specifiche elettriche:

Alimentazione 12 - 24VDC+/- 10%

consumodipotenza Max. 2,5W

Classeprotezione IP20

Classediprotezione/Categoria sovratensione

Max. lunghezza cavo

0-10V/PWM =3mènecessariousareuncavoschermatoBUS con fili intrecciati a coppie e
collegare la calza a un latodel connettorediprotezione.

Bus 1 filo Opzionale, senza funzione

Condizioni ambiente possibili

in funzionamento 0°C - 50°C, nonèpossibile condensazione

per trasporto/immagazzinaggio 0°C - 60°C, nonèpossibile condensazione

Campo di misura Aldi fuori degli intervalli dimisurazionepossonoesserci importanti
scostamenti

Sonda di temperature interna 0°C - 60°C Tolleranza +/- 1 °C

Risoluzione0,1 °C

Sonda interna per umidità relativa 0% - 100% Tolleranza +/- 6 °C

Risoluzione0,1%

Sonde temperatura 1 filo Opzionale, senza funzione

Altre specifiche

Modalità di installazione Installazionea parete, con/senza presa amuro

Orologio RTC conbatteria per 24ore

Contenuto della fornitura

l RoomController

l 2viti 3,5x 35mme2connettori 6mmper installazionea parete.

l °CALEONClima Smart guida all'installazione
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INSTALLAZIONE

Installazione °CALEON Clima

Montare l’unità inunpuntoappropriato.

Prestareattenzionealle condizioniambientali
appropriate. La luce solarediretta, fonti di calore edi
freddo, per es. radiatori e finestre, devonoessere
evitate.

Montando la basedel °CALEON sulla parete i fili di collegamento
devonoessereabbastanza corti In casodimontaggiodiretto sulla
parete, si consiglia una lunghezzamassima di40mmFili troppo
lunghiall’internodelbox del °CALEONpossonocausareproblemi.

Montando la basedel °CALEON sulla scatola ad incasso, i fili di
collegamentodevonoessereabbastanza corti (i cavi spellati non
devonoesserepiù lunghidi 55mm). Fareattenzione che i cavi
all’internodella scatola ad incassononsiano troppo lunghiper
evitareproblemi.

Spellare l’estremità dei fili per ca. 8 - 9mm Isolare la schermatura e
collegarla a unpuntoappropriato (centralina oscatola CAN)al
conduttorediprotezione.

Qualsiasi contatto tra il conduttoreprotettivoe il circuito
stampatopuòcreare seri danni

Montaggio su una presa a muro in plastica

Fissare la basealla scatola ad incassoconviti da (3.0x 16).

Montaggio diretto su parete

Fissare la parte inferioredell'involucrosulla posizionedesiderata e
segnare i tre fori dimontaggio. Assicurarsi che la superficie della
parete sia il piùpossibile liscia affinché la centralina nonsia
deformata durante il fissaggiodelle viti. Utilizzandoun trapano,
effettuare i fori neipunti segnati sulmuroe infilare i tasselli. Inserire le
viti e avvitarle leggermente. Allineare l'involucroe stringere le viti.

Aprire imorsetti con l’utensile fornitoed effettuare i collegamenti
elettrici comedescritto.

Fornire alimentazione24VDC, assicurareuna corretta
polarità per noncausaredanniall’unità!
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La prima e l’ultima unità della reteCAN inserie devono
avere le resistenze terminali.

Il collegamentodel latoopposto (centralina) èdisponibile nello
schema deimorsetti corrispondentenelmanualedella centralina.

Rimontare la baseeavvitareAccendere l’interruttoregeneraleper
ricollegare la corrente emettere in funzione il °CALEON.

Èpossibile accederealla messa in funzionenelmenu
CALEON, Esperto, inqualsiasimomento.
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Esempio di collegamento centralina
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Esempio di collegamento CAN

*SoloCANalimentati da 4nuclei del centralina.

L’ordine e il numero dei dispositivi (max. 50) è arbitrario.

PROGRAMMAZIONE

Panoramica ambiente

Mostra la temperatura ambiente, l’umidita è la temperatura esterna una volta che loschermosi èattivato.
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Modalità di funzionamento

Panoramica >Modalità di funzionamento

Menu

Panoramica >Modalità di funzionamento >Menu
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Impostare gli orari di funzionamento

Panoramica >Modalità Operativa >Menù > Timer

Impostazionedeiperiodidi riscaldamentoe raffrescamentopersonalizzati per la stanza selezionata.

Vengono impostati periodidifferenti nellemodalità riscaldamentoe raffrescamento. Per far questo, prima passarealla modalità riscaldamento
edefinire i periodi corrispondenti per questa modalità operativa inMenùprincipale> Timer. Successivamente, passarealla modalità di
riscaldamentoedefinire gli orari corrispondenti per questa modalità di funzionamento inMenuprincipale> Timer.
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Impostare gli orari di funzionamento

Per garantire uncontrolloper singoloambiente efficiente ed a risparmioenergetico, i periodidi funzionamentodovrebberoessere
impostati per singola stanza.
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Menu Esperto

Panoramica >Modalità Operativa >Menu >Esperto

La struttura delmenùquidescritta si basa sullo statoalmomentodella produzioneepuòvariarea causa di successivemodifiche
software.

Impostazioni

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento >Menù >Esperto > Impostazioni
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Dispositivi

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni>Dispositivi

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento >Menù >Esperto > Impostazioni >Dispositivi > °CALEON
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Stanze

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Stanze

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Stanza 2
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Sonde

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Stanze>Stanza 1Sonde

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Stanze>Stanza 1> Sonde>Sonda temperatura 1

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Stanze>Stanza 1> Sonde>Sonda Umidità 1
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Funzioni

Panoramica >Modalità di funzionamento >Menù >Esperto > Impostazioni > Funzioni

Attiva e imposta funzioniaggiuntive.

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Funzioni> Termostato 1

Commuta l'output definitonella/e stanza/e selezionatea seconda del tempoedella temperatura.
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Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Funzioni>Deumidificatore

La funzionedeumidificatore consentedi commutare l'uscita definita a seconda dell'umidità impostata nel locale onei locali impostati.

Panoramica >Modalità di funzionamento>Menu>Esperto> Impostazioni> Funzioni>Cambio Stagione

La funzione cambiostagionemodifica la modalità di funzionamentodella pompa di caloreda "riscaldamento" a "raffrescamento". Pertanto la
pompa di calore (compressore)deveessere compatibile con il funzionamento reversibile.
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Panoramica >Modalita d̀i funzionamento>Menù>Esperto> Impostazioni> Funzioni>Orologio 1

La funzioneorologio 1-2commuta l'uscita definita a seconda dei tempi impostati.
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WiFi

Panoramica >Modalita d̀i funzionamento >Menù >Esperto > Impostazioni >WiFI
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Valori di servizio

Panoramica >Modalità di funzionamento >Menù >Esperto >Valori di servizio

Configurazione °CALEON WiFi e App

1. Scarica l'app °CALEON sul tuodispositivomobile. Attualmente
disponibile suGoogle Play (Android) eAppleApp Store (iOS).

2. Avvia l'app e crea unaccount

3. Clicca sul linkdiattivazione chehai ricevutonella tua e-mail

4. Collega il °CALEONalla reteWLAN:
Esperto Impostazioni WiFI Scegli la rete

5. Aggiungi l'indirizzoemail selezionatoper accederealla lista:
Esperto Impostazioni WiFi Accedia controllo

6. Effettua il log inall'app °CALEON cone-mail e password

7. Inserisci l'indirizzodeldispositivonell'app °CALEON. L'indirizzo
si trova neldispositivo:
Esperto Impostazioni WiFI StatoWiFi
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Note
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Dichiarazione finale
Sebbene sianostate realizzate con la maggior cura eattenzionepossibile, le informazioniqui contenute nonhannoalcuna pretesa diessere
complete eaccurate. Sonopossibili errori emodifiche tecniche.

Data e ora dell'installazione:

Nome dell'azienda installatrice:

Spazio per le note:

Il distributore: Produttore:

SORELGmbHmicroelettronica
Reme-Str. 12
D - 58300Wetter (Ruhr)

+49 (0)233568277 0
+49 (0)233568277 10

info@sorel.de
www.sorel.de

Versione: 07.11.2019
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